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Syyskaudella 2018 suoritetussa rakenne- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa selvitettiin 

kivikoulun ja uudenpuolen luokkatilojen rakenteiden kuntoa ja sisäilmaolosuhteita sekä niiden 

vaikuttavuutta sisäilmanlaatuun.  

Sisäilmanlaadun kannalta keskeisimmät huomiot kohdistuivat molempien koulurakennuksien 

ikkunaliittymissä havaittuihin mikrobivaurioihin. Ikkunaliittymien vauriot ovat aiheutuneet 

rakennusvirheiden ja rakenteiden ikääntymisen johdosta. Ikkunaliittymissä todetut 

mikrobivauriot, liittymien tiiveyspuutteet ja rakennuksen painesuhteet ovat yhdessä 

mahdollistaneet epäpuhtaan ilman kulkeutumisen luokkatiloihin. Vaurioituneesta rakenteesta 

kulkeutunutta ilmavirtausta voidaan pitää yhtenä merkittävämpänä syynä luokkatiloissa 

koettuun huonoon sisäilmanlaatuun ja käyttäjien oireiluun.  

Kivikoulun tutkimuksissa havaittiin myös rakenteellisia vuotoilmareittejä jotka ovat 

mahdollistaneet epäpuhtaan ilman kulkeutumisen eri tilojen välillä. Esimerkiksi kellaritiloista 

yläpuolisiin luokkatiloihin kulkeutunut ilmavirtaus on osaltaan heikentänyt luokkatilojen 

sisäilmanlaatua.  

Uudella osalla syyskaudella tapahtunut syöksytorvien tukkeutumisesta johtunut vuotovahinko 

vaikutti myös osaltaan ulkoseinärakenteen ja ikkunaliittymien kosteusvaurioitumiseen. 

Vuotoveden aiheuttama suurin kosteusrasitus ja siitä johtunut korjaustarve kohdistui keittiön 

ulkoseinärakenteeseen, joka saatiin kuivattua ja korjattua. 


